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Hessisches Landesamt fiir Gesundheit und Pflege

-Abt ll, Autenstelle Dillenburg -

Wolframstrale 33

35683 Dillenburg Original
Bearbeiter/in: Dr. U. Hemmrich
Durchwahl: 0611 3259-1341
Fax: 0277136671

Gemeindeverwaltung Bad Endbach E-Mail: wasser@hifgp.hessen.de
Erreichbarkeit: www.hessenlink.de/hlfgp

| Géschaftszeichen: W 251583_01
(Bitte bei Antwort stets angeben)

Herborner Stralie 1 Datum: 03.07.2025

35080 Bad Endbach

nachrichtlich Cesundheitsamt
Marburg-Biedenkopf

Untersuchung auf die Parameter der Gruppé B und Pararfietbr der Grupps A nach § 28 und den
Anfagen 1-4 der Trinkwasserverordnung

Haupibuch-Nr. Probenahme Untersuchungsbeginn Untersuchungsende
W 251583_01 23.06.25 11:20 23.06.2025 03.07.2025
Entinanmeort _ Entnahmestelie

Bad Endbach Giinterod Kiga, Denkmalstr., ZH WB Kiiche

Proberiehmer:  F. Hofmann
wntersuchungseraebnisse: siehe folgende Seiten

Die durchgefuhrien Untersuchungen geben keinen Anlass zur Beanstandung.

Im Auftrag

Maéaupék
Dr. U. Hemmrich
Leborleitung DL 1.2

Der Prifoericht bezieht sich nur auf die untersuchte Probe. Der Prisfbericht darf nur mit schriftlicher Genehmigung auszugsweise verdifentlicht werden
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W 251583 01 Bad Endbach Giirisicd Kiga Denkmalstr.,, ZH WB Kiche

Probenzhmeart:  DIN ISO 5667-5: 2011-02 + DIN EN SO 19458: 2006-12 Zweck a)

Parameiar Dimension Methodie Grenzwert Messuwert
Koloniezahi 20°C ABE/MmL TrinkwV §43 Abs.3 Methode 2 2023-06 100 V]
Koloniezail 36°C KBE/mL TrinkwV §43 Abs.3 Methode 2 2023-06 100 0
Coliforme Keime ABE/100 mL DiN EN IS0 9308 - 1: 2017-09 0 0

E. coli ABE/100 mL DiN EN 1SO 9308 - 1: 2017-09 0 0
Enterokokken KBE/100 mL DIN EN iSO 7899 - z: 2000-11 0] G
Temperatur vor Ort 2@ DiN 38404-4: 1976-12 17,2
ph-Wert vor Ort pH DIN EN ISO 10523: 2012-04 6,50-9,50 7,72
Leitfahigkeit / 25°C vor Ot uS/cm DIN EN ISO 27868: 1993-11 2.790 406
Tribung vor Ort NTU DiN EN ISO 7027-1:2016-11 1,00 0.10
Farbung (438 nm) m-1 DIN EN ISO 7887: 2012-04 0,50 <0G,10
Gerucn DiN EN 1622: 2006-10. B1/B2 1971 onna
Geschinack DiN EN 1622: 2006-10. B1/B2 1971 onne
Saurexapazitét, Ks mmol/L DIN 38409-7: 2005-12 2.4
Gesaminéarie, berechnet °aH DIN 38404-10: 2012-12 10.3
Hartebereicn DIN 38404-10: 2012-12 mittel
Caicitlosevernalten DIN 38404-10: 2012-12 calcitabscheidend
Gesamiharte, ber., mmol  mmol CaCO3/L  DIN 38404-10: 2012-12 1,64
Carbonatnéarie *diH DIN 38404-10: 2012-12 6.8
Hydrogencarbonat mg/iL. DEV D8-1971 147
Basenkapazitat (W) rminol/L DIN 38404-10: 2012-12 0,10
freie Kohlensaure (W) mg/L DiN 38404-10: 2012-12 4.5
Calcitiosekapazitat (VW) mgli DIN 38404-10: 2012-12 5.0 -0,4
Natrium. Na mg/L DIN EN 1SO 14911: 1999-12 200.,0 37
Kalium, K mg/i DIN EN ISO 14911: 1998-12 0,6
Calcium, Ca mg/L DIN EN ISO 14911: 1999-12 50,5
Magnesium, Mg mga/L DIN EN ISO 14911: 1999-12 4.1
Bromat, Br mg/L DIN EN I1SO 15061: 2001-12 0,010 < 0,005
Chloria, Ci mg/i DiN EN ISO 10304-1: 2009-07 250,0 31,5
Gesamntcyanid, CN mg/i Hausmethode 0,050 < (5,003
Fluorid, + mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 1,50 0,10
Suliai, 304 mg/L DIN EN iSO 10304-1: 2009-07 250,0 26,4
Nitrat, NO3 mg/L DiN EN ISO 10304-1: 2009-07 50,0 18,8
Nitrit, NO2 mg/i Hach LCK 341 2019-10 0,10 < (.05
Nitrat/Nitrii Formel TrinkwV/. 1,00 0,34
Ammeonium, NH4 mga/L HACH LCK 304 2019-10 0,50 <002
Bromaichlormathan mg/L DIN 38407-43: 2014-10 < Q.00
Dibromcnlormethan mg/L DIN 38407-43: 2014-10 < (3,0010
Tribrommethan (Rromofermymag/L DIN 38407-43: 2014-10 < £.0005
Der Prufbericht bezieht sich nur auf die untersuchte Prebe. Der Prifbericht darf nur mit schriftlicher Genehmigung auszugsweise verdfientlicht werden N o
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N di Bac =-~cbach Ginierod I g=, Denkmalstr ZI3 b <dche

DIN 1SO 5667-5: 2011-02 + DIN EN 1SC 19458: 2008-12 Zywveck a)

Dimension mMiethrode Grenzwert

isthan (Chioroform) mg/L DIN 28407-43: 2014-10 = ,00C5
Trihzlcgenmethane mg/L DIN 38407-43: 2014-10 0,05000 n.b.
1,2-Uichlorethan mg/L DIN 38407-43: 2014-10 0,00300 < 0,0003
Trichiorethen mg/L. DIN 38407-43: 2014-10 < (,0003
Tetrachlorethen ma/L DIN 38407-43: 2014-10 < 00003
CKW (Tri+Tetra) mg/L DIN 38407-43: 2014-10 0,01000 nby.
Benzoi mg/L DIN 38407-43:2014-10 0,0010 < ,0003
oo G ma/t DIN EN 1484 (H3) 1997-08 0,5
Bor, B ma/v DIN EN 1SO 17294-2 - 2017-01 1,000 0,020
Aluminium, Al ma/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,2000 0,0047
Chrom, Cr mg/- DIN EN (SO 17294-2 - 2017-01 0,0500 < (0.0005
Mangan, Mn mo/L DIN EN [SO 17294-2 - 2017-01 0,0500 0,0006
Eisen, Fe ma/L DIN EN SO 17294-2 - 2017-01 0,200 0,009
Arsen, As mo/L DIN ENISO 17294-2 - 2017-01 0,0100 < 0,0003
Selen Ss ma/ DIN EN IS0 17294-2 - 2017-01 0,0100 0,0004
Cadmium, Cd mao/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0030 < (0,0003
Antimon, Sb ma/l_ DIN EN 1S0O 17294-2 - 2017-01 0,00500 < 0,0003
Quecksilber, Hg ma/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,00100 < (0,00020
Lran U . mao/L DIN EN [SO 17294-2 - 2017-01 0,0100 < 0,0003
Vanadium, V ma/L DIN EN SO 17294-2 - 2017-01 0,0010
Benzo-(a)-pyren ma/L 1ISO 7981-1:2005-6 mod. 0,000010 < 0,000005
Benzo-(h)-fluoranthen ma/t 1SO 7581-1:2005-6 mod. < 0.000005
Renzo-{k)-fluoranthen mg/L 1SO 7681-1:2005-6 mod. < 0,000005
Berizo-(ghi)-perylen mo/l ISO 7981-1:2005-6 mod. < 0,000C05
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren ma/L 1SO 7981-1:2005-6 mod. < 0,000005
PAK. gesamt mo/L 18O 7981-1:2005-6 mod. 0,000100 nh.
Risphenol A mg/L Hausmethode 0,00250 < 0,00005

= Analyse in Fremdvergabe (W) = mittels WIinWASi 4.0 nach DIN 38404-C10-R3 berechnete Gréke
Die fzlgendan Angaben miissen keine Enlsprechung i incar obigen Parameieriiste haben

kI Grenzwen = kleiner Grenzwert, n.n. = nichl n.b. = nicht . mod. = madifizient s. DAKkS-Urkunde, * = Externes Labor

2 »ore 368 Institut Fresenivcs GmbH, ELAB nmlyllk GmbH, Horn & Co. Am\v(r GrrsH, (W I-Gihem an der Ruhr

Inionr.ztionen zu Niodifikationen in Priifverfahren:

IS0 7581-1:2005-6 mod.: Modifizierung: F 1extrektion mit RP-C18 tal; Anaiviik mitiels HPTLC unter Verwendung von NanoSIL Platten; Deteklion mittels Densitomelrie

C S0 ISC €403 (F 1) 1997-02 mod : Modifizierung =!Lssig-Fest-Extraktion, nur Lindzn, alpaa-Zndosulfan und bzta-=ndosulfan werden quanlifiziert

Mercs KGaA Spektroquant® Cyanid-Test 1148000001 2G13-11 mod : Moadifizierung: Aufschluss nach DiN 38405-13, 2011-04

DIN EN ISC 15061 (D 34) 2001-12 mod : Modlrz|erung Chlorit und Chloral werden mitbestimmt

Ly i=C 17204-7 (E 28) 2017-01: Modifizierung: Ses. mmung von Chrom IIl und Chirom Wi e Trisk- und Rohwasser mit IC-ICP-MS; ergénzt durch ES! PrepFast nzch Slamental Scientific

(Nur cer Amorasrung aui Cr Il und Cr V1)

Die Ausgabesténde der verwendeten Priifnormen sind im Geltungsbereich der Akkreditierungsurkunde des Instituls ausgewiesen und online fiir den Kunden itber die Homapage der DAkkS abrutbar.

Der Prisoericnt bezieht sich nur auf die untersuchte Probe. Der Prifbericht darf nur mit schriftlicher Genehmigung auszugsweise veréffentlicht werden

Hessisches Landesamt fir Gesundheit und Pflegs (( ﬂkks

- Abt I, Aulenstelle Dillenburg - D, Devische

Wolfrarnsirafle 33 Aderadtierungistalls
D-PL-22470-01-00

35683 Dillenburg Seite 3 von 4



W 251583_02 Bzd Endbach Ginterod Kiga, Denkmalstr., ZH WB Kiiche

Probenahmeart: DIN ISQ 5667-5: 2011-02 + UBA: 2018-12 Zufallsstichprobe Z0

Parameter Dimension Methodle Grenzwert Messwert
Temperatur vor Ort °C DIN 38404-4: 1976-12 20,1
Nickel, Ni mg/L DIN EN I1SO 17294-2 - 2017-01 0,0200 0,0020
Kupfer, Cu mg/L DiN EN ISO 17294-2 - 2017-01 2,0000 0,0054
Blei, Pb mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 . 0,0100 < 0,0003

* = Analyse in Fremdvergabe (W) = mittels WinWASi 4.0 nach DIN 38404-C10-R3 berechnete GréRe

Dne folgenden Angaben miissen keing Entsprechung in der obigen Parameteriiste haben,
1 = kleiner ., = nicht nach n.b. = nicht mod. = modifizierl s, DAkkS-Urkunde, * = Exlemes Labor

Exleme Labore: SGS Instilut Fresenius GmbH, ELAB Analytik GmbH, Hom & Co. Analylics GmbH, IWW Molheim an der Ruhr
Informationen zu Modifikationen in Prifverfahren:

[SO 7981-1:2005-6 mod.: Medifizierung: F ion mit RP-C18 ial; Analytik mittels HPTLC unier Verwendung von NanoSIL Platten; Detektion mittels Densitometrie
DIN EN ISO 6468 (F 1) 1997-02 mod.: Modifizierung: Fl(.Bsng-Fest -Extraktion, nur Llndan Iph und b werden quantifiziert
Merck KGaA Cyanid-Test 11 1 2013-11 mod.: Modifizierung: Aufschluss nach DIN 38405-13, 2011-04

DIN EN ISO 15061 (D 34) 2001-12 med.: Modifizierung: Chlorit und Chlorat werden mitbestimmt
DIN EN ISO 17284-2 (E 29) 2017-01: Modifizierung: Bestimmung von Chrom IIl und Chrom V1 in Trink- und Rohwasser mit IC-ICP-MS; ergénzt durch ESI PrepFast nach Elemental Scientific

(Nur bei Anfarderung auf Cr [l und Cr V)
Die A dar v ten Pri sind im ich der Akkrediti des Instituts i und online fiir den Kunden Gber die Homepage der DAKKS abrufbar,

Der Prirfbericht bezieht sich nur auf die untersuchte Probe Der Prifbericht darf nur mit schriftiicher Genehmigung auszugsweise veréffentlicht werden
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